
TERMINAL URBANO + MERCADO MUNICIPAL

A nova entrada de energia da edificação do terminal urbano e mercado municipal, contemplou a
aprovação do projeto junto a concessionária de energia COPEL. A ligação definitiva será efetivada

após vistoria que comprove a execução da instalação, conforme projetada e aprovada, não sendo
possível a ligação de unidades que não constem do projeto devidamente aprovado.

O projeto contratado, elaborado e aprovado, atende a 27 unidades bifásicas genéricas, dispostas em

um centro de medição, mais duas unidades em módulos distintos que atendem o condomínio e o
sistema de prevenção de incêndio (PVI).

Para nova concepção e layout desenvolvido, após a aprovação do projeto, será necessário prever, no

mínimo, um total de 26 unidades bifásicas genéricas,  4 unidades trifásicas específicas, mais seis
unidades bifásicas específicas, além do condomínio e sistema PVI.

Para a nova situação será necessário refazer o projeto, acrescentado as novas unidades e dispondo-

as  conforme  a  norma  da  concessionária  COPEL,  devendo  ser  submetido  a  nova  aprovação,
aguardando os prazos regulamentares.

Possibilidades:

1 – Solicitar a alteração do projeto junto a empresa outrora contratada, abreviando os prazos pelo
aproveitando os estudos e partes não alteradas;

2 – Elaborar novo precesso de contratação.


